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T — Kociol na eko—groszek Futura Econold0 o mocy 150kW
2 — Wymiennik ciepta LB31—150 SECESPOL 16 — Pompa obiegowa c.o. (S1) MAGNA 25—-60 Grundfoss
3 — Podgrzewacz cwu V = 1000dm3 SGW(S)1000 Galmet typ b 17 — Pompa obiegowa c.t. (S2) UPS 32-30 Grundfoss
3a — Zasobnik cwu V = 500dm3 SG(S)500 + komplet z grzatkq elektryczng BkW Galmet 18 — Pompa obiegowa c.t. (S3) UPS 25-40 Grundfoss
4 — Naczynie wzbiorcze przeponowe REFLEX N100/6 19 — Pompa obiegowa c.o. (S4) MAGNA 40—100 Grundfoss
5 — Naczynie wzbiorcze przeponowe REFIX D40/10 20 — Zawor S—drogowy DN40O z sitownikiem Danfoss
6 — Zawdr bezpieczenstwa SYR 2115 3,4” D=31mm 21 — /Zawdor S—drogowy DN40O z sitownikiem Danfoss
7 — Zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 17 D=43mm 2,5bar 22 — [Lawor S—drogowy DN4O z sitownikiem Danfoss
8 — Filtroodmulnik TerFOM DNB5O 25 — Rozdzielacz rurowy DN150 hHéymwj)
9 _ Filtroodmulnik TerFOM DNB5 24 — Regulator pogodowy Vitotronic 050 HK3IW-+Vitotronic 050 HK3W
10 — Pompa podmieszania kotta UPS 25-40 Grundfoss 20 — /estaw do uzdatniania wody PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
11 — Pompa obiegowa kotta UPS 52—60 Grundfoss 26 — Naczynie wzbiorcze otwarte Vu=14,/dmJ, Ve=20,0dmJ BURD INZYNERSKIE “WIECH” Sudot)” o -
12 — Pompa podgrzewacza c.w.u. UPS 32—120 Grundfoss 2/ — SchucoSol K kolektory sfoneczne f—my Schuco — szt. OxZ mﬁﬁmwwﬂwm%ﬁ&is@&.ﬁ-& e
B . . e—mail : intech@onet.pi .
28 — naczynie wzbiorcze o pojemnosci 1031 f—my Schuco — szt Projekt: ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ SZKOLY PODSTAWOWE j %QN
15 — Pompa cyrkulacyjna c.w.u. 25PWro0OC LFP . . 0 SALE DYDAKIYCZNE Z CZESCIA ZYMIENIOWA
29 — zawdr bezpieczenstwa po stronie systemu solarnego f—my Schuco — szt. ] pires: L SILE CMISTYCINA 2 ZAPLECZAM wwm_“_w;m%o%
14 — Pompa obiegowa wymiennika UPS> 50—-60 Grundfoss 50 —modut hydrauliczny systemu solarnego f—my Schuco— szt. | uestor: @&m@%ﬁﬁw\«ﬁ\‘»@@m@\awss Wikp. SKALA  ———
15 — Pompa obiegowa c.o. (S5) MAGNA 25-60 Grundfoss 51 — reqgulator systemu solarnego f—my Schuco— szt. ] SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTt OWNI M\oﬁw\i
PROJEKTANT mgr inz. Piotr Witczak
NR UPR. PROJ. | 58-90-GW
PROJEKTANT
NR UPR. PROJ.
OPRACOWANIE  |mgr inz. Monika Sosnowska




