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ZMIANY DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż kolektorów słonecznych przy Szkole 

Podstawowej w Borzęcicach

NUMER BYŁO JEST

Załącznik nr 6
poz. 21

Urządzenia  do  podgrzewania  wody  ze 
zbiornikami  o  poj.  550dm3-  biwalentny 
podgrzewacz  wody  o  poj  1000l, typ 
SGW(S)B1000 a f. Galmet

Urządzenia  do  podgrzewania  wody  ze 
zbiornikami  o  poj.  550  dm3-  biwalentny 
podgrzewacz  wody  o  poj 500l, typ 
SGW(S)B500 a f. Galmet

Załącznik nr 6
poz. 22

Urządzenia  do  podgrzewania  wody  ze 
zbiornikami o poj. 550 dm3- zasobnik c.w.u. 
z grzałką elektryczna o poj 500l, typ SG(Sb 
500 a f. Galmet

Urządzenia  do  podgrzewania  wody  ze 
zbiornikami  o  poj.  550  dm3-  komplet 
elektryczny/grzalka GE 6kW, 400V - K6/4" 
f. Galmet

 


